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FZ=Стандартный насос из нержавеющей стали

FZm=Однофазный 
FZ=Трехфазный

40=Диаметр напорного патрубка (мм)

200=Номинальный размер рабочего 
колеса(мм)

75=Номинальная мощность 
(kw)x10

FZ      (m)   40   -   200    /  75
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No. Описание Материал

1 Корпус насоса Нержавеющая сталь 304

2 Рабочее колесо Нержавеющая сталь 304

3 Механическое 
уплотнение 

Графит-Карбид Кремния– 
Витон

4 Дефлектор Нержавеющая сталь 304

5 Уплотнительное 
кольцо 

Резина

6 Соединитель Чугун

7 Вал Нержавеющая сталь 304

8 Укрепленное 
уплотнение

Резина

No. Описание Материал

9 Подшипник Шарикоподшипник

10 Статор/Ротор Кремний/ Медь

11 Корпус мотора Алюминий

12 Подпорка Пластик

13 Корпус задней части Чугун

14 Укрепленное 
уплотнение 

Резина

15 Корпус вентилятора Алюминий

16 Вентилятор Пластик

No. Описание Материал

17 Сквозной болт Сталь

18 Клеммная коробка Алюминий

19 Клеммная колодка Пластик

20 Ключ рабочего колеса Сталь

21 Дефлектор воды Резина

22 Гайка рабочего колеса Оцинкованная сталь

23 Соединительный болт Сталь
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Снятие насоса без 
демонтажа труб 
Позволяет снять 
двигатель, муфту, 
консольную опору и 
рабочее колесо без 
ущерба для корпуса 
насоса или демонтажа 
труб.

Модель Размер, мм кг

Однофазные Трехфазные DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 n2 w1 w2 s Однофазные Трехфазные

32-160/11-15 32-160/11-15 50 32 100 493 306 150 156 235 148 175 60 31 15 20.6/23.5 19.6/22.5
32-160/22 32-160/22 50 32 100 493 306 150 156 235 148 175 60 31 15 25.6 24.6
32-200/30 32-200/30-40 50 32 100 538 306 150 156 235 148 175 60 31 15 33.8 32.8/39.5

- 32-200/55 50 32 100 538 306 150 156 235 148 175 60 31 15 - 48.5
40-125/15-22 40-125/15-22 65 40 100 493 306 150 156 235 148 175 60 31 15 21.1/23.7 20.1/22.7

40-160/30 40-160/30-40 65 40 105 542 340 160 180 278 148 175 60 31 15 29 28/35.1
- 40-200/55-75 65 40 105 584 340 160 180 278 148 175 60 31 15 - 48.8/56.2
- 40-200/110 65 40 105 650 340 160 180 235 148 175 60 31 15 - 67.5

50-125/22 50-125/22 65 50 100 428 340 160 180 235 148 175 60 31 15 29.1 28.1
50-125/30 50-125/30-40 65 50 100 493 340 160 180 278 148 175 60 31 15 29.6 28.6/35.2

- 50-160/55-75 65 50 105 584 340 160 180 278 148 175 60 31 15 - 49.1/55.5
- 50-200/92-110 65 50 105 650 365 185 180 278 148 175 60 31 15 - 61.7/67.5
- 50-200/150 65 50 105 768 365 185 180 278 148 175 60 31 15 - 96
- 65-125/40 80 65 100 584 340 160 180 278 148 175 60 31 15 - 40
- 65-125/55-75 80 65 100 584 340 160 180 278 148 175 60 31 15 - 52/58.5
- 65-160/92-110 80 65 113 675 345 160 185 278 148 175 60 31 15 - 67/75.6
- 65-160/150 80 65 113 732 345 160 185 278 148 175 60 31 15 - 93
- 65-200/150-185 80 65 113 793 370 185 185 278 148 175 60 31 15 - 114/127
- 65-200/220 80 65 113 793 370 185 185 278 148 175 60 31 15 - 136
- 80-160/110 100 80 125 700 400 180 220 278 148 175 60 31 15 - 85
- 80-160/150-185 100 80 125 870 400 180 220 278 148 175 60 31 15 - 119/135
- 80-200/220 100 80 125 915 450 200 250 278 148 175 60 31 15 - 185
- 80-200/300-370 100 80 125 985 450 200 250 278 148 175 60 31 15 - 265/285

Монтажный размер
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

Кратковременным пуском проверить направление вращения двигателя. При 

неправильном направлении вращения необходимо поменять местами любые две 

фазы. (ВНИМАНИЕ! Включить двигатель на данном этапе только кратковременно, 

только для проверки направления вращения).



14ООО «Ребай», 115230, г. Москва, Каширское ш., д.3, корп. 2, стр. 2 ,
тел. +7 495 120-14-14 (многоканальный), fancyrussia.ru, e-mail: info@fancyrussia.ru 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FZ

http://www.cnprussia.ru/


 



 



 









превышать 20

10

не реже двух раз в год.
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 



 



 




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Характеристики 
неисправности 

Причина Способ устранения Примечание 

Насос не запускается 

1. Отсутствует напряжение в
сети, неисправна сеть эл. питания

2. Срабатывание защиты насоса

3. Срабатывание защиты от
перегрузки

4. Проблема с управляющей цепью

1. Проверить сеть эл. питания,
выявить неисправность и устранить ее

2. Проверить защитное
устройство насоса, перезапустить

3. Проверить напряжение,
перезапустить

4. Проверить управляющую цепь

Во время работы насоса 
высокая потребляемая 
мощность 

1. Трение механической части на
насосе, износ подшипников

2. Плотность или вязкость среды
не соответствуют требованиям

3. Слишком большой расход

1. Обратиться в сервисный центр

2. Пересчитать или заменить
соответствующий электродвигатель

3. Использовать в пределах
требуемого расхода

Пользователям нельзя 
демонтировать и 
ремонтировать без 
соответствующего 
допуска и обучения (по 
п.1) 

Наличие аномальной 
вибрации и шума насоса, 
насос не выдает 
расчетные параметры 

1. Не соответствующий весовой
нагрузке насоса фундамент

2. Насос вращается в
противоположном направлении

3. Трение механической части
насоса, износ подшипников

4. Отклонение от расчетного
напора

5. Крепление деталей насоса
ослаблены или повреждены

6. Нарушена соосность валов
роторов насоса и электродвигателя

7. Слишком большой расход

8. Сопротивление всасывающего
трубопровода слишком высокое

9. Не достаточно мощности
насоса для подъема жидкости.

1. Укрепить фундамент

2. Проверить направление
вращение насоса, при нарушении
выполнить правильное подключение

3. Визуальный осмотр насоса и
ремонт в сервисном центре

4. Уменьшить напор или
увеличить его, выпустить воздух

5. Закрепить детали и заменить
на исправные в сервисном центре

6. Проверить центровку валов в 

сервисном центре 

7. Надлежащим образом закрыть
выпускной клапан

8. Осмотр, очистка или ремонт
клапанов, трубопроводов, портов
подключения насоса

9. Отрегулировать монтажную
высоту

Пользователям нельзя 
демонтировать и 
ремонтировать без 
соответствующего 
допуска и обучения (по 
п.п. 3,5,6 

Насос откачивает рабочую 
среду неравномерно 

1. Низкий расход

2. Низкое давление

3. Патрубок на всасе засорен

1. Настроить систему и
увеличить расход жидкости

2. Поднять давление

3. Проверить и очистить от
примесей
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Расход жидкости 
значительно меньше 
требуемого 

1. Повреждение рабочего колеса

2. Неправильное направление
вращения

3. Высокое сопротивление во
всасывающем патрубке или
трубопроводе

4. Разгерметизация системы,
утечки

5. Необоснованный выбор
насоса

   6.   Подсос воздуха на 

всасывающем трубопроводе 

1. Заменять новое рабочее
колесо

2. Проверить направление
вращения

3. Очистить всасывающий
патрубок и трубопровод

4. Осмотр и ремонт системы

5. Выбрать новый тип

6. Проверить монтажную отметку,

высоту установки обратного клапана 

Высокие пусковые токи 
(нагрузка), срабатывание 
защитного устройства 

1. Неисправна защита

2. Плохой контакт устройства
защиты

3. Питающий кабель насоса
ослаблен, проблема с источником
питания

4. Проблема с
электродвигателем

5. Трение механической части
насоса, износ подшипника

6. Клапан на выпускном
трубопроводе не был закрыт при
запуске

1. Заменить защитное
устройство

2. Проверить пускатель

3. Проверить питающий кабель и
источник питания

4. Заменить электродвигатель в
сервисном центре

5. Осмотреть и при
необходимости отремонтировать насос
в сервисном центре

6. Закрыть клапан и
перезапустить

Пользователям нельзя 
демонтировать и 
ремонтировать без 
соответствующего 
допуска и обучения (по 
п.п. 4,5) 
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16. Важные условия

Содержание настоящего Руководства по эксплуатации может изменяться 

Производителем в одностороннем порядке. 

При условии правильного выбора типа насоса и корректной эксплуатации, согласно 

допустимым параметрам гарантия на насосы FZ действует в течение года. 

Нормальный износ рабочих частей не подлежит гарантийной замене. 

В течение срока гарантии покупатель несет полную ответственность за технические 

моменты, возникающие вследствие некорректной эксплуатации. 

17. Предупреждения по безопасности

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед 

монтажом и эксплуатацией оборудования; 

2. Убедитесь в том, что источник питания был отключен перед демонтажем крышки 

распределительной коробки электродвигателя и насоса; 

3. Следует следить за тем, чтобы утечки жидкости не причиняли вреда персоналу и 

не вызывали повреждения насосов и других деталей; 

4. Строго запрещается работать без заполнения системы и оборудования рабочей 

средой, строго запрещается работать с перегрузкой. 

18. Упаковочный лист

Насос-1 шт 

Инструкция по эксплуатации и декларации о соответствии техрегламенту 

таможенного союза - 1 шт 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку! 

Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания 

и распишитесь в талоне. 

Наименование оборудования __________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Заводской номер (S/N)________________________________________________ 

 «______» ______________________ 20 ___ г. Дата продажи 
Подпись продавца 
и печать торгующей 
организации  __________________ / __________________________/ 

(подпись)          (Ф.И.О.) 

Срок гарантии _____________________со дня продажи оборудования 
Дополнительные условия: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине фирмы- 
изготовителя в период гарантийного срока и после его истечения, необходимо 
обратиться в специализированный сервисный центр. 

Гарантия предусматривает ремонт оборудования или замену дефектных 
деталей. 
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Приложение Б 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Условием бесплатного гарантийного обслуживания оборудования Fancy является его 

бережная эксплуатация, в соответствии с требованиями инструкции, прилагаемой к оборудованию, а 
также отсутствие механических повреждений и правильное хранение. 

Дефекты насосного оборудования, которые проявились в течение гарантийного срока по вине 
изготовителя, будут устранены по гарантии сервисным центром при соблюдении следующих условий: 

– предъявлении неисправного оборудования в сервисный центр в надлежащем виде (чистом,
внешне очищенном от смываемых инородных тел) виде. (Сервисный центр оставляет за собой право 
отказать приеме неисправного оборудования для проведения ремонта в случае предъявления 
оборудования в ненадлежащем виде); 

– предъявлении гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием
наименования оборудования, заводского номера (S/N), даты продажи, подписи продавца и четкой 
печати торгующей организации. 

Все транспортные расходы относятся на счет покупателя и не подлежат возмещению. 
Диагностика оборудования, по результатам которой не установлен гарантийный случай, 

является платной услугой и оплачивается Покупателем. 
Гарантийное обслуживание не распространяется на периодическое обслуживание, установку, 

настройку и демонтаж оборудования. 
Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае: 
– отсутствия или неправильно заполненного гарантийного талона;
– проведение ремонта организациями, не имеющими разрешения производителя;
– если оборудование было разобрано, отремонтировано или испорчено самим покупателем;
– возникновения дефектов изделия вследствие механических повреждений, несоблюдения

условий эксплуатации и хранения, стихийных бедствий, попадание внутрь изделия посторонних 
предметов, неисправности электрической сети, неправильного подключения оборудования к 
электрической сети; 

– прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.
В случае утери гарантийного талона дубликат не выдается, а Покупатель лишается прав на

гарантийное обслуживание. 
Покупатель предупрежден о том, что: в соответствии со ст. 502 Гражданского Кодекса 

РФ и Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 он не 
вправе: 

– требовать безвозмездного предоставления на период проведения ремонта аналогичного
оборудования;
– обменять оборудование надлежащего качества на аналогичный товар у продавца

(изготовителя), у которого это оборудование было приобретено, если он не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру и комплектации. 
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: 
– вся необходимая информация о купленном оборудовании и его потребительских свойствах
предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите

прав потребителей»; 
– претензий к внешнему виду не имеется;
– оборудование проверено и получено в полной комплектации;
– с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания Покупатель ознакомлен.

Подпись Покупателя ____________________ / _____________________________________/ 
(подпись)        (Ф.И.О.) 
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